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AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

WASSERGENOSSENSCHAFT HIRSCHBACH-ORT
BIRKENWEG 10
4242 HIRSCHBACH

Datum 18.06.2025
Kundennr. 10005920
Gutachtennr. 323864

TRINKWASSER — GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (geméaR TWV BGBI. 11 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV der WG Hirschbach-Ort

Anlagen ID: 6051001

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m3/d): 50

Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung fiir Mitglieder OO WASSER

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zustandigen Behdrde dafiir zur Verfiigung gestellte
Datensystem Ubermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgefiihrten Priifungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung (BGBI.
304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusétzliche Kriterien™)
Uberschritten.

Uberschreitung von Indikatorwerten bei Auftragsnr./Analysennr.: 733380/175974
Calcitlosekapazitat (CaCO3)

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mangel festgestellt:

Feststellungen (nur Mangel): keine

4. Notwendige MaBnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wassergualitét:

Lokalaugenschein: keine

Uberschreitung von Indikatorwerten bei Auftragsnr./Analysennr.: 733380/175974
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Datum
Kundennr.

Gutachtennr.

Die vorhandene Entsduerungsanlage arbeitet nicht ordnungsgemar.

Nach der Entsduerungsanlage wurde eine erhohte Calcitldsekapazitat festgestellt.

Das Wasser kann aggressiv auf metallische und zementgebundene Werkstoffe wirken.
Die vorhandene Entsauerungsanlage sollte techn. Uberprift bzw. gewartet werden.

5. Mitgeltende(r) Priifbericht(e): siehe Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 733380/175972
Auftragsnummer/Analysennummer: 733380/175973
Auftragsnummer/Analysennummer: 733380/175974

6. Beurteilung:

18.06.2025
10005920
323864

Das Wasser kann ohne Gefédhrdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet
werden (8§ 3 TWV). Zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser sind

MaRnahmen erforderlich.

geman 873, LMSVG autorisierter Gutachter:
AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
Inspektionsstelle ist untersagt.

Landgericht Wels Geschaftsfuhrer
FN: 207 355 i Dr. Paul Wimmer
Ust./VAT-ID-Nr.: Manfred Gattringer

AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich
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Datum
Kundennr.

Gutachtennr.

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ONORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV der WG Hirschbach-Ort

Anlagen ID: 6051001

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m?/d): 50

Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung fiir Mitglieder OO WASSER

18.06.2025
10005920
323864

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zustandigen Behdrde dafiir zur Verfiigung gestellte

Datensystem Ubermittelt.

Inspektion durch:

Berger Markus
Datum:

03.06.25
Begutachtetes Objekt:

gesamte Anlage

Landgericht Wels Geschaftsfuhrer
FN: 207 355 i Dr. Paul Wimmer
Ust./VAT-ID-Nr.: Manfred Gattringer
AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich
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Datum 18.06.2025
Kundennr. 10005920
Gutachtennr. 323864

Anlagenbeschreibung:

3 baugleiche Quellen im Wald, Quelle 1, Quelle 1a und Quelle 2, ca. 6m tief gefasst, Schutzzone ist
frei zuganglich und frei von tiefwurzelndem Bewuchs, Einspeisung in QSS 1

Quellsammelschacht 1 in einer Wiese am Waldrand, 3 Zulaufe, 1 Trockenkammer, 1 Wasserkammer
mit ca. 1m3, angemessenes Fassungsvermdogen, QSS ist aus Kunststoff, ordnungsgemafe
Be/Entliftung, ordnungsgemalfie versperrbare Abdeckung mit Einstieg in die Vorkammer, ausreichende
Schachtrandh6he >30cm, Uberlauf mit Froschklappe, keine Férderung, Einspeisung in
Entsauerungsschacht

2 baugleiche Quellen, Quelle 3 und Quelle 4 im Wald, ca. 5m tief gefasst, Schutzzone ist frei zuganglich
und frei von tiefwurzelndem Bewuchs, Einspeisung in QSS 2

QSS 2 in einer Wiese am Waldrand - ca. 50m vom QSS 1 entfernt, 2 Zulaufe, 1 Trockenkammer, 1
Wasserkammer mit ca. 1,5m3, angemessenes Fassungsvermdgen, QSS ist aus Kunststoff,
ordnungsgemalie Be/Entluftung, ordnungsgemalie versperrbare Abdeckung mit Einstieg in die
Vorkammer, ausreichende Schachtrandh6he >30cm, Uberlauf mit Froschklappe, keine Forderung,
Einspeisung in Entsduerungsschacht

Schacht-Bohrbrunnen: ca. 200 m von den Quellen entfernt am Waldrand, 68 m tief, (22 m Vorschacht
aus Schachtringen), begehbar, Unterwasserpumpe férdert in die Entsduerung, ordnungsgemafide
Abdeckung.

Entsauerungsschacht: ca. 200 m unterhalb des Brunnens und der Quellen in einer Wiese, betonierter,
begehbarer Schacht, 3 Zulaufe, 3 geflieste Kammern (Sandfang, Marmorkies, Reinwasser,
ordnungsgemalfe Abdeckung, Ablauf [auft in den Hochbehélter

Hochbehalter: ca. 20 m unterhalb der Entsduerung in einer Wiese, betonierter, begehbarer Behalter (1
Kammer, 50 m3), 1 Zulauf, speist direkt ins Netz, ordnungsgemafe Abdeckung und ordnungsgemalier
Uberlauf.

Alle Anlagenteile befinden sich in einem gekennzeichneten Schutzgebiet.

Es besteht die Mdglichkeit einer Notversorgung durch die Gemeinde Hirschbach (Anlagen ID:
0605/1000).
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Datum 18.06.2025
Kundennr. 10005920
Gutachtennr. 323864

Feststellungen:

Festgestellte Mangel: keine

Das sichtbare nahere Umfeld der Wassergewinnungszone lasst einen ausreichenden Schutz fur das
Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des
Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen fur Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass
keine Beeintrachtigung der Wasserqualitat zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.

Es werden Aufzeichnungen Uber die Eigenkontrolle gefihrt.

Anmerkungen: Quelle 3 am Tag der Probenahme am 03.06.2025 ausgeleitet.
Der Reservezulauf dei Quellsammelschacht 1 sollte verschlossen werden.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgeméafen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
Inspektionsstelle ist untersagt.

Landgericht Wels Geschaftsfuhrer
FN: 207 355 i Dr. Paul Wimmer
Ust./VAT-ID-Nr.: Manfred Gattringer
AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich
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